
序号 报告编号 发布日期   结论 影像资料 

49 GX-B1302/21-4-23001 2023.6.6 综合判定：合格

50 GX-B1303/21-4-23003 2023.6.6 综合判定：合格

51 GX-B1321/20-4-23814～23815 2023.6.6
本次共检电力电缆2条，
2条电力电缆所检项目合

格。



52 GX-B1495/20-4-231545～231555 2023.6.6
本次共检高压开关柜11
面，11面高压开关柜所

检项目合格。

53 GX-B1495/20-4-231556～231576 2023.6.6
本次共检高压开关柜21
面，21面高压开关柜所

检项目合格。

54 GX-B1495/20-4-231577～231586 2023.6.6
本次共检高压开关柜10
面，10面高压开关柜所

检项目合格。

55 :GX-B1495/20-4-231587～231593 2023.6.6
本次共检高压开关柜
7面，7面高压开关柜所

检项目合格。



56 GX-B1495/20-4-231594～231602 2023.6.6
本次共检高压防爆开关9
台，9台高压防爆开关所

检项目合格。

57 GX-B1495/20-4-231603～231610 2023.6.6
本次共检高压防爆开关8
台，8台高压防爆开关所

检项目合格。

58 GX-B1495/20-4-231611～231630 2023.6.6
本次共检高压防爆开关
20台，20台高压防爆开
关所检项目合格。

59 GX-B1495/20-4-231631～231640 2023.6.6
本次共检高压开关柜10
面，10面高压开关柜所

检项目合格。



60 GX-B1495/20-4-231641～231652 2023.6.6
本次共检高压开关柜12
面，12面高压开关柜所

检项目合格。

61 GX-B1495/20-4-231653～231661 2023.6.6
本次共检高压开关柜
9面，9面高压开关柜所

检项目合格。

62 GX-B1495/20-4-231662～231673 2023.6.6
本次共检高压开关柜12
面，12面高压开关柜所

检项目合格。

63 GX-B1495/20-4-231674～231685 2023.6.6
本次共检高压开关柜12
面，12面高压开关柜所

检项目合格。



64 GX-B1495/20-4-231686～231698 2023.6.6
本次共检高压防爆开关
13台，13台高压防爆开
关所检项目合格。

65 GX-B1495/20-4-231699～231711 2023.6.6
本次共检高压防爆开关
13台，13台高压防爆开
关所检项目合格。

66 GX-B1495/20-4-231712～231729 2023.6.6
本次共检高压防爆开关
18台，18台高压防爆开
关所检项目合格。

67 GX-B1495/20-4-231730～231739 2023.6.6
本次共检高压开关柜10
面，10面高压开关柜所

检项目合格。



68 GX-B1495/20-4-231740～231748 2023.6.6
本次共检高压开关柜
9面，9面高压开关柜所

检项目合格。

69 GX-B1495/20-4-231749～231752 2023.6.6
本次共检高压防爆开关4
台，4台高压防爆开关所

检项目合格。

70 GX-B1495/20-4-231753～231759 2023.6.6
本次共检高压防爆开关7
台，7台高压防爆开关所

检项目合格。

71 GX-B1495/20-4-231760～231763 2023.6.6
本次共检高压防爆开关4
台，4台高压防爆开关所

检项目合格。



72 GX-B1359/21-4-23188～23190 2023.6.6
本次共检矿用隔爆型照
明信号综合保护装置

3台,3台所检项目合格。

73 GX-B1359/21-4-23191 2023.6.6 所检项目合格。

74 GX-B1359/21-4-23192～23193 2023.6.6
本次共检矿用隔爆型照
明信号综合保护装置

2台,2台所检项目合格。

75 GX-B1359/21-4-23194～23195 2023.6.6
本次共检矿用隔爆型照
明信号综合保护装置

2台,2台所检项目合格。



76 GX-B1359/21-4-23196～23197 2023.6.6
本次共检矿用隔爆型照
明信号综合保护装置

2台,2台所检项目合格。

77 GX-B1359/21-4-23198～23199 2023.6.6
本次共检矿用隔爆型照
明信号综合保护装置

2台,2台所检项目合格。

78 GX-B1359/21-4-23200～23201 2023.6.6
本次共检矿用隔爆型照
明信号综合保护装置

2台,2台所检项目合格。

79 GX-B1359/21-4-23202～23205 2023.6.6
本次共检矿用隔爆型照
明信号综合保护装置

4台,4台所检项目合格。



80 GX-B1359/21-4-23206～23207 2023.6.6
本次共检矿用隔爆型照
明信号综合保护装置

2台,2台所检项目合格。

81 GX-B1359/21-4-23208～23211 2023.6.6
本次共检矿用隔爆型照
明信号综合保护装置

4台,4台所检项目合格。

82 GX-B1359/21-4-23212～23213 2023.6.6
本次共检矿用隔爆型照
明信号综合保护装置

2台,2台所检项目合格。

83 GX-B1359/21-4-23214～23215 2023.6.6
本次共检矿用隔爆型照
明信号综合保护装置

2台,2台所检项目合格。



84 GX-B1359/21-4-23216～23218 2023.6.6
本次共检矿用隔爆型照
明信号综合保护装置

3台,3台所检项目合格。

85  GX-B1359/21-4-23274～23281 2023.6.6
 本次共检矿用隔爆型照
明信号综合保护装置

8台,8台所检项目合格。

86  GX-B1359/21-4-23282～23289 2023.6.6
 本次共检矿用隔爆型照
明信号综合保护装置

8台,8台所检项目合格。

87 GX-B1424/20-4-23017 2023.6.7

依据NB/T 10176-2019单
轨吊车综合判定合格。
依据MT/T220-1990尾气

所检项目合格



88 GX-B1424/20-4-23018 2023.6.7

依据NB/T 10176-2019单
轨吊车综合判定合格。
依据MT/T220-1990尾气

所检项目合格

89 GX-B1312/20-4-23492～23498 2023.6.7
本次共检电力变压器
7台，7台电力变压器所

检项目合格。

90 GX-B1312/20-4-23499～23504 2023.6.7
本次共检电力变压器
6台，6台电力变压器所

检项目合格。

91 GX-B1312/20-4-23505～23506 2023.6.7
本次共检电力变压器
2台，2台电力变压器所

检项目合格。



92 GX-B1312/20-4-23507～23508 2023.6.7
本次共检电力变压器
2台，2台电力变压器所

检项目合格。

93 GX-B1312/20-4-23509～23510 2023.6.7
本次共检电力变压器
2台，2台电力变压器所

检项目合格。

94 GX-B1312/20-4-23511～23512 2023.6.7
本次共检电力变压器
2台，2台电力变压器所

检项目合格。

95 GX-B1312/20-4-23513～23522 2023.6.7
本次共检电力变压器10
台，10台电力变压器所

检项目合格。



96 GX-B1312/20-4-23523～23535 2023.6.7
本次共检电力变压器13
台，13台电力变压器所

检项目合格。

97 GX-B1312/20-4-23536～23544 2023.6.7
本次共检电力变压器
9台，9台电力变压器所

检项目合格。

98 GX-B1312/20-4-23545～23553 2023.6.7
本次共检电力变压器
9台，9台电力变压器所

检项目合格。

99 GX-B1328/20-4-23094 2023.6.7
本次共检绝缘手套

130只，130只所检项目
合格。



100 GX-B1328/20-4-23095 2023.6.7
本次共检绝缘鞋114只，
114只所检项目合格。

101 GX-B1328/20-4-23096 2023.6.7
本次共检验电器54支，
54支所检项目合格。

102 GX-B1328/20-4-23097 2023.6.7
本次共检短路接地线46
套，46套所检项目合格

。

103 GX-B1352/21-4-23827～23852 2023.6.8

本次共检矿用防爆低压
交流真空馈电开关
26台,26台所检项目合格
。



104 GX-B1352/21-4-23853～23860 2023.6.8
本次共检矿用防爆低压
交流真空馈电开关8台,8
台所检项目合格。

105 GX-B1354/20-4-23012 2023.6.7
电网接地电容电流符合
规定。

106 GX-B1350/21-4-23053 2023.6.8
本次共检接地装置6处，
6处接地装置所检项目合

格。

107 GX-B1306/21-4-23030 2023.6.9 所检项目合格。



108 GX-B1306/21-4-23031 2023.6.9 所检项目合格。

109 GX-B1306/21-4-23032 2023.6.9 所检项目合格。

110 GX-B1306/21-4-23033 2023.6.9 所检项目合格。

111 GX-B1306/21-4-23034 2023.6.9 所检项目合格。



112 GX-B1306/21-4-23035 2023.6.9 所检项目合格。

113 GX-B1307/20-4-23008 2023.6.9 综合判定：合格。

114 GX-B1307/20-4-23009 2023.6.9 综合判定：合格。



115 GX-B1307/20-4-23010 2023.6.9 综合判定：合格。

116 GX-B1307/20-4-23011 2023.6.9 综合判定：合格。

117 GX-B1307/20-4-23012 2023.6.9 综合判定：合格。


