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66 GX-B1343/21-8-23015 2023.7.25
东区通风系统2019.8Pa；西

区通风系统2302.1Pa。

67 GX-B1347/21-8-23015 2023.7.25
综合指标：85.1%，大于

72%，合格。

68 GX-B1425/23-8-23001 2023.7.25

1．矿井正常进风风量：565.38m3/s；
2．矿井反风进风风量：485.1m3/s；
3．机站正常机站风量：573.93m3/s；
4．机站反风机站风量：485.1m3/s；
5．机站反风率：84.52%；

6．矿井风流反向用时：7分45秒。



69 GX-B1340/21-8-23068 2023.7.28

该通风机在叶片角度+6°/+6°、双级运

行条件下，共测试1个运行频率状态

（35Hz），依据AQ1011-2005《煤矿在用
主通风机系统安全检测检验规范》进行

检验，该通风机合格。

70 GX-B1340/21-8-23069 2023.7.28

该通风机在叶片角度+6°/+6°、双级运

行条件下，共测试1个运行频率状态

（35Hz），依据AQ1011-2005《煤矿在用

主通风机系统安全检测检验规范》进行
检验，该通风机合格。


